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กรณีศึกษา สภาพความเสียหายของ HRSG ที่พบในหม้อน ้าที่ หน่วยงานซ่อมบ้ารุง กฟผ. ได้ให้บริการบ้ารุงรักษา ทั งนี ลักษณะ
ความเสียหายแบ่งเป็นประเภทได้ดังปรากฏตามแผนภูมินี  ในการนี เป็นการน้าเสนอการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ FTA Tools และ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงที่ยั่งยืน เพื่อให้ Owner สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารสินทรัพย์(Asset) แบบ Plant Life 
Cycle Management  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


